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Sprawozdanie z badan nr 216/2015
DANE KLIENTA
nazwa: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o.0. NIP: 1181782170

adres: ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
adres korespondencyjny: ul. Rolnicza 244, 05-092 Lomianki
tel: (22) 751 35 04 fax: (22) 751 70 35 e-mail: -

DOTYCZY ZLECENIA/UMOWY NR: 1/Z/2015

INFORMACJE DOTYCZACE BADANEGO OBIEKTU

badany obiekt: probka wody do spozycia / prébkawedy /-probka-Seiekéw-*
miejsce pobrania probki: Stacja Uzdatniania Wody, Osiedle Trylogia, L.omianki
punkt pobrania probki: kran na wyjsciu wody uzdatnionej

data i godzina pobrania probki: 07.08.2015 godz. 07:50

norma wedlug ktérej pobrano prébke: PN-ISO 5667-5:2003

uwagi: temperatura probki bezposrednio po pobraniu : 11,1 °C,

temperatura probki po dostarczeniu do laboratorium: 11,1 °C

rodzaj pobranej probki: jednorazowa, zlezena**

imi¢ 1 nazwisko osoby pobierajacej probke: Karolina Zysk

numer probki (nadany przez Laboratorium): 4/08/2015/W

data 1 godzina przyj¢cia probki w Laboratorium: 07.08.2015 godz. 08:05
stan probki w chwili przyjecia: zgodny/niezgedny* z wymaganiami

data rozpoczecia badan: 07.08.2015

data zakonczenia badan: 07.08.2015

* niepotrzebne skresli¢
** niepotrzebne skresli¢, opisa¢ sposéb otrzymania probki ztozonej:

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do probek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.
Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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Sprawozdanie z badan nr 216/2015

WYNIKI BADAN ZLECONYCH DO WYKONANIA
wynik najwyzsza
badany wskaznik metoda badawcza j-m. |z niepewnoscia| dopuszczalna
pomiaru” | zawartos¢”
pHDA PN-EN ISO 10523:2012 - 73+0,1 6,5-9,5
R PN-EN 27888:1999 uS/cm| 88244 2500
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 mg/l | ponizej 0,07 0,50
Azotany * PB-04 wydanie 1 z 30.01.2014r. mg/l 14+2 50
Mangan # PB-01 wydanie 2 z 19.11.2014r. ug/l ponizej 30 50
Zelazo ogdlne * PB-06 wydanie 2 z 19.11.2014r. ug/l ponizej 60 200
Twardosé ogdlna * PN-ISO 6059:1999 mg/l | 355459 60 - 500
CaCO;
Chlorki PN-ISO 9297:1994 mg/l 81,0 250
Chlor wolny # PB-02 wydanie 2 z 19.11.2014r. mg/l | ponizej 0,05 0,3
Barwa® PN-EN ISO 7887:2012 + Ap1:2015-06 |mg/1 Pt 61 -
Megtnosé PN-EN ISO 7027:2003 NTU?| ponizej 0,30 1
Smak PN-C-04557:1972 - akceptowalny® -
Zapach PN-C-04557:1972 - akceptowalny® -

)" Temperatura pomiaru 19,5 °C.
?  Korekta poprzez automatyczna kompensacje temperatury. Temperatura pomiaru 19,5 °C.

* pH pomiaru 7.5.
% NTU =FNU.

?  Podane wartoéci niepewnosci stanowia niepewno$é rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku
rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ pomiaru podawana jest tylko w przypadku metod dla ktérych Laboratoriuim osza-
cowato niepewnosé. : “

®  Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian.

7 Warto$ci wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466).

A — badanie akredytowane. ;

Wyniki badan nie mogg postuzy¢ do oceny w obszarze regulowanym prawnie.

autoryzujacy sprawozdanie:
Maodalopa Risk i Kierownik
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Laborant

Tomasz Drozdowski

wykonat badania:
Karolina Zysk
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Labotant

(czytelny podpis) (czytelny podpis)

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnosza si¢ wytacznie do probek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.
Sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
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