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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Numer kodowy probki:
W WARSZAWIE 07333/2013/P/SP
DZIAL LABORATORYJNY
Data sporzadzenia sprawozdania
00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79  tel. 620-90-01, tel./fax 620-64-91 2013.09.05
"W ”. 7
PCA *\“\\ul/"/' SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
Pouskie CENTRUM S 2
Sl Q//i;: Nr HKL.9051.1.07333.2013
BADANIA ,//,///:\\\\\\\
AB 537 “thiln\w
Data pobrania / dostarczenia probki - 2013.09.04 /2013.09.04
Miejsce pobrania probki - Basen kapielowy, ul. Staszica 2, omianki, WP Lomianki.
Pochodzenie probki - wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania probki - kezw WG, Ip.
Zleceniodawca - Zaktad Wodociaggow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z o. o.
Prébka pobrana przez - pracownika PSSE w Powiecie W-Wa Zach.
Badania wykonano w dniach - 2013.09.04 - 2013.09.05
Stan probki - bez zastrzezen
Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy / metodyka Jm Wynik Najwyzsza
dopuszczalna
zawarto$¢ **
‘Wskazniki mikrobiologiczne
1. |Liczba bakterii grupy coliw 100 ml | PB/HKL-01 wydanie 2 jtk 0 0
wody z dnia 06.04.2010
2. | Liczba bakterii Escherichia coli w 100 | PB/HKL-01 wydanie 2 jtk 0 0
ml wody z dnia 06.04.2010
Wskazniki chemiczne
3. | Amoniak PN-C-04576-4:1994 | mg/! | <0,10 0,50
Wskazniki fizyczne
4. | Mgtnos¢ PB/HKL-11 wydanie 2 NTU 0,51 +/- 0,06 1,0
z dnia 16.02.2009
5. | Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 rozdziat 7| mg/l S+/-1 -
6. | Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 - akceptowalny -
z dnia 16.02.2009
7. |pH PB/HKL-29 wydanie 3 - 7,8 +/-0,2 6,5-9,5
z dnia 02.04.2012
8. | Przewodnos¢ elektryczna PN-EN27888:1999 uS/cm 937 +/- 28 2500
wlasciwa w  temp.25°C
9. | Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1z dnia - akceptowalny -
25.03.2010

+/- niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ nie uwzglgdnia etapu pobierania probek.
** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz.U Nr 61 poz.417) z pozniejszymi zmianami

Adnotacje:

Wiersz 4 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 5 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 6 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian

Wiersz 9 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki. Str.1/2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Reklamacje mozna sktada¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.



Sprawozdanie Nr HKL.9051.1.07333.2013

Osoby autoryzujace

Badania mikrobiologiczne: Kierownik Pracowni

inz. Ewa Petrusewicz-Ziajka
Badania fizykochemiczne: Starszy asystent

mgr Izabela Krzywicka

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym, nie wymaga podpisu.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanej probki. Str.2/2
Bez pisemne;j zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Reklamacje mozna skiada¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA Numer kodowy probki:
W WARSZAWIE 07336/2013/P/SP
DZIAL LABORATORYJNY
Data sporzadzenia sprawozdania
00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79  tel. 620-90-01, tel./fax 620-64-91 2013.09.05
PCA \o\‘@'ﬂ//’ SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY
Pousxie CENTRUM 2
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Data pobrania / dostarczenia probki - 2013.09.04 /2013.09.04
Miejsce pobrania probki - Sklep Monopolowy, ul. Warszawska 79, WP Lomianki.
Pochodzenie probki - wodociag publiczny (P)
Punkt pobrania probki - k.cz w pomieszczeniu socjalnym
Zleceniodawca - Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0. o.
Probka pobrana przez - pracownika PSSE w Powiecie W-Wa Zach.
Badania wykonano w dniach - 2013.09.04 - 2013.09.05
Stan probki - bez zastrzezen
Wyniki badan
Lp. Oznaczenie Nr normy / metodyka Jm Wynik Najwyzsza
dopuszczalna
zawarto$¢ **
Wskazniki mikrobiologiczne
1. | Liczba bakterii grupy coliw 100 ml | PB/HKL-01 wydanie 2 jtk 0 0
wody z dnia 06.04.2010
2. | Liczba bakterii Escherichia coli w 100 | PB/HKL-01 wydanie 2 jtk 0 0
ml wody z dnia 06.04.2010
Wskazniki chemiczne
3. | Amoniak PN-C-04576-4:1994 | mgn | <0,10 0,50
Wskazniki fizyczne
4. |Metnos¢ PB/HKL-11 wydanie 2 NTU 0,24 +/- 0,03 1,0
z dnia 16.02.2009
5. | Barwa(Pt) PN-EN ISO 7887:2012 rozdziat 7| mg/I 5+/-1 -
Zapach w temp. 23+/-2°C PB/HKL-18 wydanie 2 B akceptowalny -
z dnia 16.02.2009
7. |pH PB/HKL-29 wydanie 3 - 7,8 +/-0,2 6,5-9,5
z dnia 02.04.2012
8. | Przewodnos¢ elektryczna PN-EN27888:1999 uS/cm 940 +/- 28 2500
wiasciwa w  temp.25°C
9. | Smak w temp. 23+/-2°C PB/HKL-27 wydanie 1z dnia - akceptowalny -
25.03.2010

+/- niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci okoto 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.
** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 (Dz.U Nr 61 poz.417) z p6ézniejszymi zmianami

Adnotacje:

Wiersz 4 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 5 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

Wiersz 6 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian

Wiersz 9 - akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtlowych zmian

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Str.1/2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Reklamacje mozna sktada¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.



Sprawozdanie Nr HKL.9051.1.07336.2013

Osoby autoryzujace

Badania mikrobiologiczne: Kierownik Pracowni

inz. Ewa Petrusewicz-Ziajka
Badania fizykochemiczne: Starszy asystent

mgr Izabela Krzywicka

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym, nie wymaga podpisu.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanej probki. Str.2/2
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Reklamacje mozna sktada¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.



